
DETALHE DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

TOMADA

PISO ACABADO

2- AUTONÔMIA 2:00 hs 

3- LOCALIZAÇÃO: NAS ROTAS DE FUGA 

4- AS LUMINÁRIAS DEVEM SER CONSTITUÍDAS DE MATERIAIS QUE RESISTEM

A 70° C POR PELO MENOS 1:00 h SEGUIDA

5- NÃO UTILIZAR OS ELETRODUTOS DOS CONDUTORES DA ILUMINAÇÃO

DE EMERGÊNCIA PARA OUTROS FINS.

1- POTÊNCIA MINIMA 16 w COM RECARGA AUTOMÁTICA NA FONTE DE ENERGIA 

DETALHE DE INSTALAÇÃO DOS EXTINTORES PORTÁTEIS

SEM ESCALA

EXTINTORES FIXADOS EM PAREDES

IDENTIFICAÇÃO DAS SINALIZAÇÕES

E5

313 X 313

INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO

P1

353

SINALIZAÇÃO DE
PROIBIDO FUMAR NO LOCAL

TRIANGULAR

CÓDIGO

D (mm)

CIRCULAR

CÓDIGO

L (mm)

S3

221 X 442

INDICAÇÃO DE UMA SAÍDA
DE EMERGÊNCIA, A SER

S12

221 X 442

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE
EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA

FIXADA ACIMA DA PORTA FOTOLUMINESCENTE

DE EXTINTORES

Dimensões em milímetros

SINAL

FORMA

GEOMETRICA

COTA (mm)

DISTÂNCIA MÁXIMA DE VISIBILIDADE (m)

4 6 8 10 12 14 16 18 20 24 28 30

PROIBIÇÃO D 101 151 202 252 303 353 404 454 505 606 706 757

ALERTA L 136 204 272 340 408 476 544 612 680 816 951 1019

ORIENTAÇÃO

SALVAMENTO E

EQUIPAMENTOS

L 89 134 179 224 268 313 358 402 447 537 626 671

H (L=2H)

63 95 126 158 190 221 253 285 316 379 443 474

1) AS DIMENSÕES (COTAS) APRESENTADAS SÃO VALORES MINIMOS DE REFERÊNCIA PARA AS DISTÂNCIAS DADAS

PÓ QUÍMICO SECO (PQS ABC); CARGA: 6kG / 2-A : 20-B:C 

EXTINTORES

NT - 21

CONFORME NOMA TÉCNICA 20

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

CONFORME NOMA TÉCNICA 11

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

EMERGÊNCIA

ILUMINAÇÃO DE 
OBEDECERÁ A NT 18

AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA

LEGENDA DE SINALIZAÇÃO

DESCRIÇÃO

SINALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

LEGENDA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

SÍMBOLOCÓDIGO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOCÓDIGO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOCÓDIGO

DESCRIÇÃOSÍMBOLOCÓDIGO

LEGENDA DE SÍMBOLOS

DESCRIÇÃOSÍMBOLOCÓDIGO

- O GUARDA-CORPO DEVERÁ SER FIXADO EM CONCRETO ARMADO.
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DET. GUARDA-CORPO

ESC.: 1/25
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-  A PROFUNDIDADE MÍNIMA DE PENETRAÇÃO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO (ANCORAGENS) AO CONCRETO

.
1
8

 NÃO PODERÁ SER INFERIOR A 90 mm, INDEPENDENTEMENTE DA ESPESSURA DE EVENTUAIS REVESTIMENTOS.

OBSERVAÇÕES:

Suporte do gradil do

guarda corpo em aço inox

Ø 40 mm

Perfil Tubular em aço inox

Ø 40 mm

Suporte do gradil do

guarda corpo em aço inox

Ø 40 mm

Ø

 

4

0

m

m

1
2

m
m

40 mm 40 mm40mm

4
0

 
m

m
1

3
0

m
m

4
0

m
m

1
7

5
m

m

2
9

m
m

R

1

5

m

m

R

1

5

m

m

Ø

4

0

 

m

m

2
0

m
m

DET. CORRIMÃO

ESC.: 1/5

Perfil Tubular em aço inox

Ø 40 mm

Suporte do gradil do

guarda corpo em aço inox

Ø 40 mm

Sistema de apoio do

corrimão em aço inox

DET. DEGRAUS

ESC.: 1/10

Argamassa de regularização

Piso em granitina

Argamassa de assentamento

Espelho em granitina
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INDICAÇÃO DO SENTIDO DE
ESCADA EMERGÊNCIA 
DIREITA OU ESQUEDA 

S8 OU S9

221 X 442

1312

19 16

A=23,40m²

CONSULTORIO

ODONTOLOGIA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

2224 23 1721 1520 182526

SO
BE

-4.05

TRIAGEM

A=3,15m²

A=6,16m²
-4.05

 ODONTOLOGIA

A=19,96m²
-4.05

 CONSULTÓRIO 01

A=14,45m²
-4.05

 CONSULTÓRIO 02

A=14,45m²
-4.05

BANHO FEMIN.

A=3,50m²

-4.07

BANHO MASC.

A=3,50m²

-4.07

A=3,85m²
-4.12

COPA

A=6,65m²
-4.07

 ESCADA E ELEVADOR

-4.05

CPD

A=5,33m²
-4.05

A=5,33m²

-4.07
LAVABO PNE

-4.07

ESPERA/HALL LAVABO
A=13,86m²

-4.05

 SUPRIMENTOS

A=13,11m²
-4.39

ARQUIVO

A=72,65m²
-4.39
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DE LUZ
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ESC.: 1/50
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GRADIL G1 H - 250 CM

Guardacorpo + Corrimão H - 70 CM e H - 92 CM

Guardacorpo + Corrimão H - 70 CM e H - 92 CM

Guardacorpo + Corrimão H - 70 CM e H - 92 CM
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SOLO IN NATURA

AV. RAULINA FONSECA PASCOAL
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D
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A=3,15m²

ACESSORIA JURIDICA

PERICIA

DML

COPA

REUNIÃO

A=23,40m²

A=13,82m²

A=33,47m²

BANHO FEMIN.

BANHO MASC.

A=3,50m²

A=3,15m²

 ESCADA E ELEVADOR

A=14,45m²

A=6,30m²
HALL BANHEIROS

A=14,45m²

A=5,81m²

A=2,30m²

CIRCULAÇÃO

A=28,30m²

FOSSO

DE LUZ

LAVABO PNE

PLANTA BAIXA - IPASC
ESC.: 1/50
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BENEFICIOS

FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO

A=16,10m²

A=10,90m²

A=17,30m²
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ELEVADOR

PLANTA BAIXA - TERRAÇO
ESC.: 1/50

HALL/ESCADA E

ELEVADOR

A=42,60m²
+4.45

TERRAÇO COBERTO

A=135,35m²

COBERTURA EM PLATIBANDA
C/ TELHA THERMOCOMFORT

 i=10%

+4.43
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PLANTA DE SITUAÇÃO E ORIENTAÇÃO
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PROPRIETÁRIO:

APROVAÇÃO :

ENDEREÇO:

AUTOR DO PROJETO:

Pavimentos: 03

CONTEÚDO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

FOLHA:

ÁREA DO TERRENO:

ÁREA CONSTRUIDA:

ESCALA:

546,30 m²

/

UNIDADE:

CM

INDICADA

02

01

PROJETO DE INCÊNDIO-PCI

AVENIDA JOÃO XXIII, Nº 538, CENTRO, CATALÃO/GO

CEP 75.701-485

RETOMADA DA CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DA

NOVA SEDE DO IPASC E PRÓ-SÁUDE

Responsável IPASC e Pró-Saúde: Karla Rosane Santos Rabelo

Engenheiro Civil Marcondes Dantas - CREA 24700/D-DF

P. TÉRREO (PRO SAÚDE) -
374,89m²
P. SUP. 01 (IPASC) - 287,71m²
P. SUP. 02 (TERRAÇO) -
154,82m²
ÁREA TOTAL - 817,42m²

ESTADO DE GOIÁS

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

PROCESSO N.º................................

1. (X) Aprovação incial de projeto;

2. ( ) Substituição de Projeto. Protocolo original nº .............................

3. ( ) Projeto de Aceite*. Data de construção da edificação: ...........................

(*Somente para edificações comprovadamente construídas em data anterior

a 10/03/2007, conforme NT-41).

PROCESSO ANALISADO E APROVADO

DIGITALMENTE

A aprovação deste processo somente terá validade com a

apresentação do respectivo Certificado de Aprovação, o qual será

disponibilizado no sítio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Goiás - CBMGO (www.bombeiros.go.gov.br ).

As informações relativas a este processo e a autenticidade de sua

aprovação poderão ser consultados no sítio do CBMGO, de acordo

com os dados e orientações constantes no Certificado de Aprovação.

61670/22

- PLANTA-BAIXA, FACHAS, CORTES, LOCAÇÃO E

COBERTURA, SITUAÇÃO E LEGENDA  (P.C.I)

- DETALHES E NOTAS

INSTITUCIONAL

USO:
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


